
Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области

Юридический адрес: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO03 

Фактический адрес: 400026 , г. Волгоград, ул.. Гражданская, 10

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ I

№ 23924_____от « 18 » августа 2017г.

1. Наименование пробы: 1-4. Вода централизованных систем питьевого водоснабже­
ния. 5. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения ._____

( в соответствии с НД)
2. Заказчик: Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области____________

(наименовала иамзорнога органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: Определение № АР 09/00219 от02.08.2017г.
ВЦП: ГИЗ в/план________ _____________________________________________ _ _

(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора) ,
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на
территории которого проводился отбор проб: МУП ЖКХ «Кировское КХ»__________
5. Место, где производился отбор проб: Волгоградская область. Светлоярский район,
п. Привольный 1\ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии д.5 Привольненская амбулато­
рия.. 2Y Ул. Образцовая. д,9. Детский сад 3). Ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии д.8 
кв,1, 4У Ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии д.16 кв.8. 5). Скважина «Берючья»_____

(фактический адрес, ^именование организации, помещение)
6. Пробы направлены: отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»_________________

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы -16.08.2017г._______ 11ч.10мин-12ч Юмин.___________
8. Дата и время доставки пробы -  16.08.2017г.______ 14 час,______00 мин.___________
9. Код работы: Б.Ю 1981.1-5____________ _______________________________________
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 ГОСТ 2761-84
ГН 2.1.5.1315-03_____________________________________________________________
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 31861-2012 ГОСТ Р 56237-2014
12. Дополнительные сведения;___________________ ______ ;______________________
Тара, упаковка: лабораторная посуда_______________ _________________________
Условия транспортировки: автотранспорт сумка холодильник ft +2 - + 6 градусов)
Условия хранения;_____ соблюдены______________ _______ _____________________
Другие сведения:
Пробы отобраны;__________ помощником врача Белобородовой Т.В._____________

(должность, ФИО)

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136 

Тел/факс 37-26-74 
E-mail: info@fquz-volqoqrad.ru 

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.
_______________________________________________________Ju_____________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ

№ 23924 от 18.08.2017г.
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Исследованные пробы воды централизованных систем питьевого водоснабжения, 
отобранные по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, п. Привольный, по 
исследованным санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям, 
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения».

3

mailto:info@fquz-volqoqrad.ru

